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o Neue Anlage anlegen, Typ 'MBSecure'
e Die Datei wie unten beschrieben erstellen
e Melder werden eingelesen
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Im MB-Secure Programmiertool konnen Sie die Konfiguration der Anlage als zip-Datei exportieren:

MBSecure-Programmierung einlesen

In 10 PanelControl die Programmierung der Anlage ohne Kennwort als ZIP-Datei exportieren:
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e Achtung — Programmierung darf kein Passwort haben.
e Bitte das mit Stand Juni aktuelle ,Panel Control‘ verwenden
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